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1. Wymagania techniczne  
 

Prace naleŨy prowadziĺ zgodnie z wymaganiami zawartymi  w zağŃczniku ĂSpecyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru rob·t budowlanychò 

2. Przedmiot opracowania  
 

Niniejsze  opracowanie opisuje szczeg·lny zakres prac zwiŃzany z wymianŃ rozdzielnicy rozdziağu wt·rnego SN 

w istniejŃcej stacji transformatorowej SN/nn wraz z instalacjŃ zdalnego sterowania w ramach realizacji projektu 

Smart Grid. 

Prace naleŨy wykonaĺ zgodnie z zakresem zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych uwzglňdniajŃc przy tym szczeg·lne wytyczne zawarte w punkcie 5 niniejszego opracowania. 

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych  
 

Stacja o numerze eksploatacyjnym T750016 Sierpc Piekarnia zlokalizowana jest w miejscowoŜci Sierpc przy               

ul. Romualda Traugutta. Lokalizacjň stacji przedstawia rysunek nr 1. 

4. 3ÔÁÎ ÉÓÔÎÉÅÊäÃÙ 
 

IstniejŃcy ukğad rozdzielnicy rozdziağu wt·rnego SN przedstawia schemat ï rysunek nr 2 wraz z dokumentacjŃ 

fotograficznŃ. 

5. Stan planowany  / zakres prac  
 

Wymiana istniejŃcej rozdzielnicy rozdziağu wt·rnego SN na nowŃ 4-polowŃ: 3 p·l liniowych i 1 pola 

transformatorowego. Szczeg·ğowy zakres prac opisany jest w zağŃczniku ĂSpecyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru rob·t budowlanychò 

 

Szczeg·lny zakres prac: 

 

Lp. Nazwa J.m.  

1. Zakres demontaŨu istniejŃcej rozdzielnicy SN iloŜĺ p·l 4 

2. MontaŨ podestu do rozdzielnicy SN tak/nie tak 

3. PrzedğuŨenie istniejŃcych kabli SN m 20 

4. Rodzaj gğowicy na transformatorze prosta / konektorowa Prosta 

5. Czy wystňpuje istniejŃca infrastruktura AMI tak / nie Tak 
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6. Wymagania dodatkowe  
 

Przekğadniki napiňciowe mağej mocy ( tzw. dzielniki napiňcia) oraz cewki Rogowskiego naleŨy zainstalowaĺ w 

polach liniowych ( w iloŜci n-1 p·l liniowych rozdzielnicy SN): 

¶ numer eksploatacyjny i nazwa linii 0035/14 T750016 Piekarnia kierunek S5-1105, 

¶ numer eksploatacyjny i nazwa linii 0035/14 T750016, kierunek T751383, 

 

7. Uwagi: 
 

¶ PoğŃczenie od rozdzielnicy do transformatora wykonaĺ nowym kablem 15kV ï typu XnRUHAKXS  3 x                  

1 x70mm 2.  

¶ W nowej rozdzielnicy dokonaĺ nastaw zabezpieczenia transformatora typu WIC w zaleŨnoŜci od mocy 

zainstalowanego w stacji transformatora. 

¶ IstniejŃcych szafek AMI/SG nie naleŨy demontowaĺ. PodlegajŃ one jedynie odğŃczeniu. 

¶ Aktualizacja numeracji i zmiana tabliczek zgodnie z obowiŃzujŃcymi standardami. 

 

8. 7ÙËÁÚ ÚÄÅÍÏÎÔÏ×ÁÎÙÃÈ ÕÒÚäÄÚÅďȾÅÌÅÍÅÎÔĕ× przeznaczonych 

ÄÏ ÐÒÚÅËÁÚÁÎÉÁ :ÁÍÁ×ÉÁÊäÃÅÍÕȡ 
 

 

 

¶ ĞŃczniki nadajŃce siň do dalszej eksploatacji naleŨy przekazaĺ ZamawiajŃcemu po uprzednim 

uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji w Pğocku. 
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9. :ÁčäÃÚÎÉËÉ ÇÒÁÆÉÃÚÎÅ 

Rys. nr 1. Lokalizacja stacji ɀ wÓÐĕčÒÚöÄÎÅ ȡ . 52.850726  ÏÒÁÚ ÄčÕÇÏĢçȡ % 19.653778  
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Rys. nr 2. Schemat stacji  
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Rys. nr 3. Schemat z EX  
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Dokumentacja fotograficzna  : 
 

NaleŨy wykonaĺ zdjňcia obrazujŃce kolejno: 

1. Pomieszczenie rozdzielni SN ( z uwidocznieniem poszczeg·lnych p·l rozdzielnicy SN wraz z gğowicami kablowymi ),  

 
Rysunek 1 ð Pole 1- liniowe kierunek S5-1105 
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Rysunek 2  Pole 2 ð kierunek T751383 
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Rysunek 3 Pole 3- KSN kierunek T751375 
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Rysunek 4 Pole 4 - transformatorowe 

 
 

 

 


